
Forvaltningens energifaglige bemærkninger 

Med forbehold for mangelfuld dokumentation, har forvaltningen udarbejdet en energiteknisk vurdering af 

de ansøgninger, som har et formål om energiforbedring.  

I prioriteringen mellem ansøgningerne anbefaler forvaltningen, at den energitekniske vurdering 

sammenholdes med projektets værdi for brugerne.  

De energitekniske vurderinger er indsat under tabellen.  

Tabel 1: Oversigt over ansøgninger som Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om 

Ansøgninger til Strategisk Pulje til Idrætshaller 2024 

Nr. Ansøger Projekt Ansøgt beløb Projekt beløb 

ØGET TILGÆNGELIGHED og NYE AKTIVITETER 

1 Auning IK Handicapvenlig 
tilgængelighed 

100.000 153.250 

2 Dykkerklubben Plask  Terrasse og rampe 25.000 50.000 

3 Froggies modelklub Udvidelse af klubfaciliteter  42.375 42.375 

4 Grenaa Idrætscenter Nye banetove 35.719 35.719 

5 Grenaa Idrætscenter (og ND-
hallen) 

1. division herrer (2 ure og 
2 timeout knapper) 

106.698 106.698 

6 Grenaa Idrætscenter Indgangsparti øst 135.000 135.000 

7 Grenaa Skyttekreds Dræn udendørs 
skydebaner 

70.000 70.000 

8 Nørager Boldklub Hel hal i Nørager 200.000 3.250.000 

9 Nørre Djurs Hallen Udbedring af skader  328.000 328.000 

10 Åstrup Fritidscenter Bevægelsesrum 250.000 3.700.000 

BYGNINGSMÆSSIGE BÆREDYGTIGE FORBEDRINGER 

11 Allingåbro Hallen  Nyt tag 519.685 519.685 

12 Grenaa Idrætscenter Omlægning af fliser i 
svømmehal 

110.000 110.000 

13 Grenaa Golfklub Renovering af toiletter - 
baderum 

145.638 145.638 

NYE ENERGIBESPARENDE TEKNOLOGISKE LØSNINGER 

14 Grenaa Idrætscenter Bedre vandkvalitet  127.763 127.763 

15 Kvik/ramten Nyt tag (opdatering af 
isolering) 

100.000 175.000 



16 Nørager Boldklub Uforudsete ekstra 
omkostninger til projektet 
”LED Banelys” 

27.500 27.500 

I 
alt 

    2.323.378 8.976.628 

 

 

Vurdering af de tre nederste forslag, som vurderes at have energibesparende tiltag:  

Nr. 14 vurderes mest energibesparende, selvom der er mangelfuld dokumentation til beregning af reel 

besparelse.  

Nr. 15 vurderes herefter at være næst bedste energimæssigt, dog tages der højde for at der nærmest ikke er 

isolering på taget <100 mm og fremover 300 mm. 

Nr. 16 vurderes at kunne indgå i andet anlæg ”belysning af idrætsanlæg under MTU”, da der er bevilliget 

penge til renoveringer af udvalgte sportspladser, herunder også Nørager, hen over de næste 3 år. 

 


